公共科研平台实验室电气安全管理制度

总则

为确保实验室电气安全，预防电气事故的发生，保障实验室工作人员的人身和财产安全，特制定本制度。

适用范围

本制度适用于本实验室所有电气设备和设施，包括但不限于电源线路、配电箱、插座、开关、灯具、电热设备、电动设备等。

安全责任

实验室负责人对本实验室电气安全负总责，负责组织落实本制度的各项要求。

实验室电气设备管理人员负责电气设备的日常维护、检查、维修和更新工作。

3.实验室工作人员应遵守本制度，正确使用电气设备，发现安全隐患及时报告。

电气安全要求

电气设备应按照国家相关标准和规范进行设计和安装，确保电气设备的安全性能。
电气线路应采用符合国家标准和规范的电线、电缆，不得使用破损、老化、裸露的电线。

电气设备的接地应按照国家标准和规范进行，确保接地可靠。

实验室每日安全检查人员应对电气设备应进行安全检查，发现问题及时整改。

电气设备操作人员应熟悉设备性能和安全操作规程，不得违规操作。

实验室内严禁私拉乱接电线，不得超负荷使用电器。

电气设备发生故障时，应立即停止使用，并报修。

实验室内的电气设备应配备相应的安全防护装置，如漏电保护器、过载保护器等。

实验室内禁止使用非标准的电源插座和插头。

10. 禁止在电气设备附近吸烟。
